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図
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尺度 タイカブラック・パテエース

ＤＫ３３２８９Ａ

製　品　仕　様　図

１／３
　ＭＴＫＢ－Ａ＿＿

　中空床／標準施工図

（ケーブル・電線管）

平面図

底面図

断面図

φ90以下(開口寸法)

23
3.
5以
上

10以上(かかり代)

φ90以下又は

□90×90以下(開口寸法)

φ90以下(開口寸法)

φ90以下又は

□90×90以下(開口寸法)

ケーブル

(電線) 電線管

パテエース

バックアップスリーブ

バックアップスリーブケーブル(電線)・電線管

閉塞シート

アルミテープ(捕助シート)

幅：30以上

床

アルミテープ

(補助シート)

閉塞シート

 国土交通大臣認定

 ＰＳ０６０ＦＬ－１０２７

注１）「認定書」の仕様に基づき、正しく施工してください。

　２）製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。

標準施工図

充てん厚さ：50以上


